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GÉPÉSZET:

KOVÁCS ISTVÁN -
KOVÁCS&KOVÁCS STÚDIÓ KFT

BUJTÁR GÁBOR -
OPTIMUM ENERGY KFT

BARABÁS ZOLTÁN - FER-MAT HUNGARY KFT

TARTÓSZERKEZETEK:

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG-GYENGE ÉS ERŐS ÁRAM:

TŰZVÉDELEM:

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

SZÖLLŐSI LEVENTE - TŰZINFÓ.HU BT.

T E T Ő F E L Ü L N É Z E T E-03

ALBA REGIA LAKTANYA
MH 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS

VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED
2. SZÁMÚ KONYHA ÉS ÉTTEREM FELÚJÍTÁS

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ZÁMOLYI ÚT 1.
HRSZ: 3906

KONYHATECHNOLÓGUS:
KASZAB PIROSKA -  KENDE GASTRO ZRT.

STACHÓ BALÁZSNÉ
BABOS MÁRTON TAMÁS

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELEMGAZD. HIVATAL
1135 BUDAPEST, LEHEL U. 35-37.
KÉPVISELŐK:
FODOR PÉTER DANDÁRTÁBORNOK, FŐIGAZGATÓ
HM VGH INGATLANKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ
SIPOS LÁSZLÓ ALEZREDES
HM VGH IKI INGATLANFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

KIVITELI
TERV

A A

B
B

12
,0

1

30
11

,4
1

30

77,35

30 76,75 30

12
,0

1

30
11

,4
1

30

23,46 20,595 33,295

30 23,16 20,595 18,935 14,06 30

3,125

13
,6

7

12,715 3,105

15,66

5,
78

6,
74

5
3,

10
5

27
,6

4

60 1,00 60

1,
00

4,
06

ÚJ SZERELT KÉMÉNY
D=180MM, 6,50M MAGAS

TERVEZETT GÉPÉSZET
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onnan belső vízelvezetés

FELÜLVILÁGÍTÓ NYÍLÁS LEZÁRÁSA:
A MEGLÉVŐ NYERS FÖDÉMRE FEKTETETT
1500 X 1500 X 25 MM MÉRETŰ LÁNG- ÉS GOM-
BAMENTESÍTETT DESZKÁZATTAL, AMELY
BENTMARADÓ ZSALUZATKÉNT SZOLGÁL A
RAJTA KÉSZÍTETT 8 CM VASTAG, 150/150-ES
OSZTÁSÚ, 6 MM-ES ALSÓ VASALÁSSAL ERŐ-
SÍTETT FELBETONOZÁSNAK.
A MEGLÉVŐ FÖDÉM ALSÓ SÍKJÁVAL EGYE-ZŐ
SÍKÚ GIPSZKARTONOZÁSSAL ZÁRJUK
ALULRÓL A FELÜLVILÁGÍTÓ NYÍLÁSÁT.
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