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HONVEDELMI MINISZTERTUM sz. példany
VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
In[rastrukturalis Igazgatosag
Nyt.sz: INF/ 151-19 /2015/ifko

Emlékezteto

Késziilt:2015. november 16-4n a Budapest, HM VGH II hivatalos helyiségében
(1095. Budapest, Soroksari 1t 152. sz.)

Jelen vannak: Csatolt jelenléti {v szerint

Targy: Szentendre Altiszti Akadémia 41. raktar akkumulator-tsltd helyiségek feldjitas
tervezési {cladatok

HM Beszerzési Hivatal altal lefolytatasra keriild beszerzési eljards keretében,
helyszini bejards 2015, november 13-ara kertilt kitlizésre.

A bejrason a jelenlévék a bemutatolr helyszint megtekintették és a feladatok a
helyszinen ismertetésre kertiltek. Ajanlatkeérd képviseldje 1 pld. alaprajzot adott 4t a megjelent
Ajénlattevok részére.

A mitszaki tartalom az al4bbiak szerint keriilt pontositasra:

- Helyiségek felljitdsanak tervezese figyelembe véve a munka-, tz-, &8
kérnyezetvédelmi eldirdsokat;

- Nyilaszéarok cseréje a vonatkozo, érvényben 1évé eldirdsoknak megfeleld kialakitassal,
(az ablakok hoszigerelt tejiiveggel, védéracesal ellatva kell kialakitani a telekszomszed
fel6li oldalrol);

- Védelmi berendezések beépitése:

1. Vészzuhany beépitése (kiilon tartaly bcépitése);

2. Elszivo rendszer beépitése (To1td és Savazd helyiségben)

3. Robbanas-biztos villamos berendezések felszerelése, a helyiségek megvilagitisa
min. 500 lux értéket el kell érnie;

. Zartrendszer(i veszélyes anyagtarold tartaly beepitése (min. 2 m3 méretit);

_ 7 db hasznilatra alkalmatlan kazéan elbontasra kertl, 1ij elektromos fiités kialakitasa Uj
radiatorok felszerelésével;

. Elekiromos igény 3x380V, 220V,

- 5 dbtoltd 4,1 KW/h teljesitménnyel és 5 db 4,1 KW/h kislitd berendezés telepitésc,

- Beépithetd akkumultor-tarold allvanyzatok tervezése foldeléssel,

. A helyiségek burkolatait savallo burkolattal és savallo fugézassal késziiljenek;

. Padlodsszefolyok beépltésc nem kdzesatornaba torténd clvezetéssel, zartrendszerd
tartalyba vezethetd kialakftassal készuljon,

. Az ellto mithely betonburkolatat a sértilt teritleteken ki kell javitani, felcsiszolni,
majd pormentesité anyag felhordasat kell betervezmi. Az oldalfalak falfeliilcteinek
javitésa, 1] feltiletképzés a tervezes része;
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a tervezési feladathoz tartozik;

Az épiilet bejarati homlokzat feldjitasa
Az épiilet tetoszerkezete és fedésc jelenleg rossz allapotban van, targyi tervezesi

feladatnak nem r¢sze a tetfclajitds.

Az ajanlatot teljes kortien kell megtenni. Tartalmaznia kell a részfeladatokat,

munkafolyamatokat, a jarulékos koltségeket.

Csatolva: 1 pld. Jelenléti iv (1 lap)

Budapest, 2015. november 16.

Emlékeztetdt készitette:

Angyal Arpidné

Késziilt: 2 példdnyban

Egy példény: 2 lap
Uayintézé (tel): Angyal Arpadné ka. (338-6147)



